Planta de Tratamiento de aguas servidas, Puerto Villamil, Isabela, Galapagos

Caduceus Cia. Ltda.
Agua Consulting y Biotecnologia
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Capacidad 200 m3/dia, PTAS Sistema de pantano artificial con tratamiento de lodo integrado
Construccion 2015-2016, Caduceus Cia. Ltda., Hannes J. Poehlmann



Esquema de funcionamiento PTAS Puerto Villamil, Isabela, Galapagos

CADUCEUS Cia. Ltda

Proyecto PTAS Villaml
Esquema de funcionaminento
Planta bioldgica de tratamiento
de aguas servidas

Esquema No 2 Esc. sin
H.J.Poehimann 30.04.2015

Descripeion
Aguas servid
88100 m3 por dia (futuro 160m3)
Elementos:
Not  Bomba cenral el Muicipio
(5.5 Hp 140m3 dia 18 horas)
No2  Desarenador
Tanque PE (50001)
1.65 diametro
37 m altos
conexiones 110mm
No3  Contenedor
compartimientos
hierro naval de 6mm espesor
largo
ol T 195 m3
No4  Tratamineto de lodos
con tanque PE 1100 con
mba sumergible 3/4 hp
maguera de 1
No5  No 2 piscinas de tratamineto
do aguas senides
Nivel 1(0.00 piso)
Nosa No 3 piscinas de tratamineto
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Implantacién, Fase I
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Lugar 2013 con la PTAS obsoleta




PTAS con las 4 piscinas de tratamiento, Foto 2017
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Detalle Piscina para el tratamiento de lodo
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Piscina de tratamiento de lodo




